
Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС,ТП,РП ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 12.07.2017 11-20

Действием релейной защиты "токовая 

отсечка" отключен ВВ-6 кВ яч.33 ф.12/2 

ПС "Д"

12-40 80

1. В результате невыявленных причин произошло повреждение КЛ-6 кВ в зоне 

эксплуатационной ответственности службы ЭСТОП ОАО «Аэропорт Салехард», 

вызвавшее междуфазное короткое замыкание, приведшее к отключению ВВ яч. №33 

фидера №12 цепь №2 ПС «Дизельная» действием защиты токовая отсечка. 

626,69

2 15.07.2017 18-30

Действием релейной защиты "токовая 

отсечка" отключен ВВ-6 кВ яч.19 ф.20 

ПС "Ц". Действием АЧР-1 отключены 

ВВ-6 кВ фидеров 1, 7, 41

19-06 36

1. В результате недостаточной чувствительности трассоискателя Ridgid SR-20 на слабое магнитное 

поле трехжильного бронированного кабеля, находящегося под напряжением на холостом ходу и 

реагирования на сильное магнитное поле параллельно проложенной кабельной линии из шести 

небронированных кабелей из сшитого полиэтилена от ПС «Центральная» до ТП-100, находящейся 

под нагрузкой и на меньшей глубине залегания,  при выдаче ордера на земляные работы для ИП 

«Медведев» было указано неверное пролегание КЛ-6 кВ на месте планируемых земляных работ.

2. В результате повреждения кабельной линии 6 кВ от ТП-100 до ТП-98 бурильной техникой ИП 

«Медведев» при производстве земляных работ, произошло междуфазное короткое замыкание с 

возникновением дугового короткого замыкания.

3. Возникшее   дуговое короткое замыкание повлекло рост потребляемой мощности в 

энергосистеме, происходит снижение частоты менее 48,8 Гц (зафиксированное значение частоты 

48,3 Гц)

4. В результате превышения номинального тока генераторов Iном = 200 А ГПЭА №3, №4 ТЭС 

«Салехард», происходит их аварийный останов.

5. Снижение частоты в энергосистеме достигает уставки срабатывания 1-ой очереди АЧР (48,8 Гц). 

Включается в работу 1 очередь АЧР, отключаются фидера 6 кВ, заведѐнные под 1 очередь АЧР – ф. 

№1, ф. №7, ф. №41.

6. В результате повреждения изоляции КЛ 6 кВ в месте повреждения произошло междуфазное 

короткое замыкание, приведшее к отключению ВВ яч. №19 фидера №20 ПС «Центральная» 

действием защиты токовая отсечка.

982,47

3 16.07.2017 9-54

Действием релейной защиты "токовая 

отсечка" отключен ВВ-6 кВ яч.33 ф.12/2 

ПС "Д"

10-30 36

1. В результате сезонного таяния произошло вспучивание грунта в месте прохождения трассы 

кабельной линии 6 кВ фидера №12 цепь №2 по территории аэропорта. В месте вспучивания грунта 

располагалась ранее установленная при проведении АВР в 2015 году соединительная кабельная 

муфта. При давлении грунта (камень) произошло продавливание изоляции соединительной 

кабельной муфты и поднятие кабеля 6 кВ из кабельной траншеи на поверхность. При включении 

КЛ на хх, произошѐл пробой изоляции, приведший к однофазному замыканию на «землю», однако в 

дальнейшем произошло «заплывание», частичное восстановление изоляции кабельной линии в 

силу объективных физико-конструктивных особенностей (маслонаполненность). 

2. При включении кабельной линии под нагрузку произошѐл пробой изоляции в соединительной 

кабельной муфте на участке от КРН №123 до ЛР №1 фидера №12 цепь №2, приведший к 

междуфазному короткому замыканию и отключению ВВ яч.33 действием защиты «токовая 

отсечка» на ПС «Дизельная», и МВ яч.18 на ТП-126 действием защиты «МТЗ».

168,16

4 16.07.2017 21-28
Действием устройств АВР отключен МВ-

6 кВ яч. 3 ТП-126
0-47 199

Снижение изоляции дополнительной обмотки трансформатора напряжения №1 

НАМИТ-10 УХЛ-2.
1 391,96

5 22.07.2017 12-03 Обесточение энергосистемы города 16-03 240
В результате грозового разряда при прохождении грозового фронта произошло

обесточение энергосистемы города
58 235,54

6 22.07.2017 17-10

Действием релейной защиты "токовая 

отсечка" отключен ВВ-6 кВ яч.12 ТП-

107. Без напряжения остались ТП-53, 91, 

138, 185, 186

20-10 180

В результате некачественного монтажа СМО соединительной кабельной муфты 

кабельной линии 6 кВ между ТП №185 и ТП №186 произошло снижение изоляции, 

приведшее к однофазному замыканию. В дальнейшем в результате термического 

воздействия электрической дуги произошѐл прожиг изоляции соседнего 

одножильного кабеля, в результате чего образовалось междуфазное короткое 

замыкание в КЛ 6 кВ между ТП №186 и ТП №185, приведшее к отключению ВВ яч. 

№12 в РУ 6 кВ ТП №107 действием защиты «токовая отсечка».

2 000,12

7 23.07.2017 9-04

Действием релейной защиты "токовая 

отсечка" отключен ВВ-6 кВ яч.9  ф.10/1 

ПС "Ц". Без напряжения остались ф-6 кВ 

№35, 25/1, 24/1, 26, ТП РП-2

9-20 16

1. При производстве работ по строительству ограждения на левом берегу реки Шайтанка в рамках 

благоустройства набережной, производимых строительной организацией ОАО «Ямалтрансстрой», 

стойкой для монтажа ограждения была повреждена КЛ-6 кВ ф.10/1. 

Примечание: кабельные аншлаги и сигнальная лента на кабельной трассе фидера 10/1 

присутствовали. 

2. В результате повреждения кабельной линии 6 кВ фидера №10/1 произошло междуфазное 

короткое замыкание, приведшее к отключению ВВ яч. №9 фидера №10/1 ПС «Центральная» 

действием защиты "токовая отсечка".

3. После отключения КЛ-6 кВ ф.10/1, строительной организацией было повторно произведено 2 

700,03

439 0 332 64104,97

409 182,04 Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

Суммарное время по каждому объекту за июль 2017 г. мин. Суммарный недоотпуск кВт*ч

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за 

июль 2017 г.
771

Количество аварийных отключений за июль 2017 г. 7

Краткое описание причин отключения Противоаварийные мероприятия

отключения

11

1. Направить претензионное письмо службе ЭСТОП ОАО «Аэропорт 

Салехард» с требованием в дальнейшем придерживаться «инструкции по 

взаимодействию оперативного персонала «Оперативно-диспетчерской 

службы структурного предприятия филиала АО «РСК Ямала» в г.Салехард 

с оперативно-ремонтным персоналом службы ЭСТОП ОАО «Аэропорт 

Салехард».

2. Ознакомить персонал Филиала с обстоятельствами аварии. 

1. Произвести аварийно-восстановительный ремонт КЛ 6 кВ фидера №10/1.

2. Направить письмо ОАО «Ямалтрансстрой» с требованием произвести 

возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард 

при ликвидации аварийной ситуации и восстановлении повреждѐнного 

электрообрудования.

1. Произвести аварийно-восстановительный ремонт КЛ 6 кВ от ТП-100 до 

ТП-98 фидера №20.

2. Приобрести трассопоисковую систему ЗМтм Dynatelтм АИСУ МПК с 

функцией GPS/ГЛОНАС картографией для трассировки и паспортизации 

кабальных линий с привязкой к карте и указанию сведений о глубине 

залегания.

3. Ознакомить персонал Филиала с обстоятельствами аварии.

1. Произвести аварийно-восстановительный ремонт КЛ 6 кВ фидера №12 

цепь №2 на участке от ЛР 6 кВ №79 до КРН 6 кВ №125 и на участке от ЛР 

№1 до КРН №123.

2. При монтаже кабельных линий применять соединительные кабельные 

муфты фирмы «Райхем» или аналогичные по техническим 

характеристикам.

3. При проведении монтажных и аварийно-восстановительных работ на 

кабельных линиях 6/0,4 кВ соблюдать технологию подготовки траншей, в 

случае «трудных» грунтов (щебень, строительный мусор) увеличивать 

толщину «кабельной постели»).

1. Подать заявку в ОМТО на приобретение трансформатора напряжения 

типа НАМИТ-10-2-6 кВ 0,5 кл. УХЛ2.

2. После приобретения трансформатора напряжения типа НАМИТ-10-2-6 

кВ 0,5 кл. УХЛ2 произвести замену ТН №1 на ТП №126.

Ведѐтся расследование

1. Произвести аварийно-восстановительный ремонт КЛ-6 кВ от ТП-185 до 

ТП-186 фидера №28.

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехарде за июль 2017 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включения 

ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин)



Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС,ТП,РП ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11.08.2017 16-05
Действием защиты "Токовая отсечка" 

отключен МВ яч.18 ф.32 РП-1
17-16 71

1. Снижение изоляции в соединительной кабельной муфте кабельной линии 6 кВ                 

ААПл 3*150 фидера 6 кВ №32 на участке между ТП №150 и ТП №87.

2. Вследствие снижения изоляции в соединительной кабельной муфте кабельной 

линии    6 кВ на участке между ТП №150 и ТП №87, произошло однофазное 

замыкание на землю, перешедшее в межфазное замыкание, приведшее к 

отключению действием релейной защиты "токовая отсечка" МВ яч. №18 фидера 6 

кВ №32 РУ 6 кВ РП-2.  

1 050,00

2 20.08.2017 8-53

Действием релейной защиты "токовая 

отсечка" отключен ВВ-6 кВ яч.28 ф.6 ПС 

"Ц". Действием АЧР-1,2 отключены ВВ-

6 кВ фидеров 1, 7, 41, 9, 3, 14

10-11 78

На опорах ВЛ 6 кВ отпайки от фидера №6 к ТП №104 совместно подвешены 

провода СИП 4х95 электроснабжения асфальтного завода, находящиеся в зоне 

эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности АО 

"Салехарддорстрой". Зимой 2017 года провод СИП 4х95 сорвало с промежуточных 

креплений в 3 пролѐтах, и он оказался на земле. Собственник своевременно не 

устранил данный дефект. 20.08.2017 г. при производстве работ бульдозером на 

территории асфальтного завода неустановленными лицами, произошѐл зацеп за 

провод СИП ковшом бульдозера. В результате чего произошло тяжение провода 

СИП и опор ВЛ 6 кВ, на которых он был закреплѐн. В результате динамического 

воздействия на опоры ВЛ 6 кВ, появилось «качание» проводов, приведшее к их 

схлѐстыванию в двух пролѐтах ВЛ 6 кВ фидера №6. В результате перехлѐста 

проводов возникло междуфазное короткое замыкание, приведшее к отключению ВВ 

яч. №28 фидера №6 ПС «Центральная» действием защиты «токовая отсечка» (2,4 

кА)

3 779,77

3 27.08.2017 11-40

Произошѐл аварийный останов ГПЭА-

2,3,5,6,7. Действием защиты АЧР I 

отключены ф.1, 7, 41. Для 

предотвращения развития аварии 

отключены ф.3, 14, 9

12-30 50

4 28.08.2017 11-22

Произошѐл аварийный останов ГПЭА-

1,2,3,4. Действием защиты АЧР I 

отключены ф.1, 7, 41. 

11-54 32

5 28.08.2017 12-27

Произошѐл аварийный останов ГПЭА-

1,2,3,4. Действием защиты АЧР I 

отключены ф.1, 7, 41. 

12-44 17

99 78 71 8316,99Суммарное время по каждому объекту за август 2017 г. мин. Суммарный недоотпуск кВт*ч

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за 

август 2017 г.
248

53 087,35 Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

Количество аварийных отключений за август 2017 г. 4

11

1. Произвести аварийно-восстановительный ремонт КЛ-6 кВ от ТП-87 

до ТП-150 фидера №32.

1. Направить письмо в АО "Салехарддорстрой" с требованием 

привести электроустановку, в зоне эксплуатационной ответственности 

АО "Салехарддорстрой", в соответствии с ПУЭ. 

2. Направить письмо АО "Салехарддорстрой" с требованием 

произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК 

Ямала» в г. Салехард, при ликвидации аварийной ситуации и 

восстановлении повреждѐнного электрообрудования.

ведѐтся расследование 3 487,22 ведѐтся расследование

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехарде за август 2017 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включения 

ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин) Краткое описание причин отключения Противоаварийные мероприятия

отключения



Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС, ТП, 

РП
ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 7-11

Произошѐл аварийный останов ГТГ-3. 

Действием защиты АЧР I отключены 

ф.1, 7, 41. 

7-25 14 АО ГТГ-3 ГТЭС "Обдорск" 840,78

2 9-31

Произошѐл аварийный останов ГТГ-3. 

Действием защиты АЧР I отключены 

ф.1, 7, 41. 

10-11 40 АО ГТГ-3 ГТЭС "Обдорск" 1462,8015

3 11-46

Произошѐл аварийный останов ГТГ-3. 

Действием защиты АЧР I отключены 

ф.1, 7, 41. 

12-04 18 АО ГТГ-3 ГТЭС "Обдорск" 708,7464

72 0 0 3012,33

72
19 227,69 Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

Количество аварийных отключений за сентябрь 2017 г. 3

11

22.09.2017

Суммарное время по каждому объекту за сентябрь 2017 г. мин. Суммарный недоотпуск кВт*ч

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за 

сентябрь 2017 г.

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехарде за сентябрь 2017 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включения 

ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин) Краткое описание причин отключения Противоаварийные мероприятия

отключения


