
Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС,ТП,РП ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 01.07.2019 17-49

Произошло аварийное отключение ВВ яч. 

№4.2 фидера 6 кВ №41 КРУН-3 ПС 

«Дизельная» действием релейной защиты 

"токовая отсечка". 

18-50 61

В результате касания крыльев птицы проводов ВЛ 6 кВ фидера №41 фаз А и С, 

произошло междуфазное короткое замыкание с возникновением дуги. При достижении 

уставки срабатывания релейной защиты ТО (2100А) произошло отключение ВВ яч. №4.2 

фидера 6 кВ №41 действием релейной защиты ТО.

848,00

2 02.07.2019 12-21

Начальником смены ОДС по данным 

телеметрии зафиксирован сброс нагрузки 

яч.2.4 фидера 6 кВ №37 РП 6 кВ 

Центральная с 280А до 55А.

18-32 371

1. Вследствие наброса металлической ленты на участке ВЛ 6кВ от ТП №96 до КРН №224 

на фазы «А», «В», «С» произошло междуфазное короткое замыкание, сопровождающееся 

горением дуги. Тепловое воздействие электрической дуги привело к термическому 

повреждению изоляторов проходных керамических. При достижении токов короткого 

замыкания уставки срабатывания релейной защиты МТЗ произошло отключение ВВ яч.3 

ТП №159 действием релейной защиты «максимальная токовая защита».

2. Развитие квазистационарных переходных процессов в период разрыва контактов в ЛР 

яч. №2 в РУ 6 кВ ТП №96 вызвало появление так называемых «иголок напряжения» - 

импульсных перенапряжений в энергосистеме г. Салехард, приведших к горению дуги 

между контактами фаз «В» и «С» ЛР яч.2 ТП №96, появлению токов короткого замыкания 

и срабатыванию защиты «максимальная токовая защита» на яч.3 РУ 6 кВ ТП №159.

4 241,00

3 04.07.2019 22-53

Действием релейной защиты «максимальная 

токовая защита» отключен ВВ яч.6.5 КРУН-

3 ПС «Дизельная» фидера 6 кВ №8. 

00-37 104

В результате грозового разряда и возникших грозовых перенапряжений в сети 6 кВ 

произошло дуговое междуфазное замыкание в РУ 6 кВ ТП №144 на шинах 1, 2 с.ш. 6 кВ, 

приведшее к отключению ВВ яч.6.5 фидера №8 ПС «Дизельная» действием релейной 

защиты «максимальная токовая отсечка». От теплового и динамического воздействия 

дугового замыкания на шинах 1 и 2 с.ш. 6 кВ ТП №144 произошло разрушение РВО, что 

привело к отключению действием релейной защиты «максимальная токовая защита» ВВ 

яч. №2.4 фидера №37 РП 6 кВ Центральная.

2 622,61

4 04.07.2019 22-14

Действием релейной защиты «токовая 

отсечка» отключен ВВ яч.4.2 КРУН-2 ПС 

«Дизельная» фидера 6 кВ №41. 

04-08 354
Повреждение оборудования в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой 

принадлежности ООО «Альтаир».
2 538,38

5 19.07.2019 16-57

16 ч. 57 мин. Действием релейной защиты 

«токовая отсечка» отключен ВВ яч.3 

ТП№155А. Без напряжения потребители ТП 

№155, №155А.

17 ч. 03 мин. Действием релейной защиты 

«максимальная токовая защита» отключен 

ВВ яч.1.4 РП 6 кВ Центральная КЛ 6 кВ РП 

Центральная – РП2-1, обесточен РП-2.

00-59 482

1. При производстве работ по раскопу траншеи ВИИ «ДорСтрой» согласно ордера на 

производство земельных работ специалистами ЭТЛ филиала АО «РСК Ямала» в городе 

Салехард была произведена трассировка КЛ 6 кВ от ТП №78 до ТП №155А. Отмечены 

места, где необходимо выполнять раскоп траншеи вручную, без использования 

землеройной техники. Раскоп траншеи в месте прохождения КЛ 6 кВ от ТП №78 до ТП 

№155А был выполнен вручную. В дальнейшем из-за ошибочных действий машиниста 

экскаватора ВИИ «ДорСтрой» произошло повреждение КЛ 6 кВ от ТП №78 до ТП 

№155А.

2.  В результате повреждения изоляции КЛ 6 кВ от ТП №78 до ТП №155А образовалось 

междуфазное дуговое замыкание, приведшее к отключению действием релейной защиты 

«токовая отсечка» ВВ яч.3 ТП№155А.

3. В результате возникновения междуфазного короткого замыкания, сопровождающееся 

горением электрической дуги, в энергосистеме города возникли перенапряжения которые 

привели к пробою изоляции концевой кабельной муфты КЛ 6 кВ фидера №35 яч. №2.2 РУ 

6 кВ РП-2. В результате горения дуги в ячейке №2.2 термическому воздействию 

подверглось оборудование яч. №2.2 фидера №35 и яч.№2.1 СМВ, что привело к  

термическому повреждению оборудования и задымлению в РУ 6кВ РП-2. Произошёл 

пробой изоляции соединительной кабельной муфты кабельной линии фидера №25 цепь 

№1 на участке от яч. №2.4 РП-2 до КРН 6 кВ №142.

12 477,33

0 890 482

6 728,65

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за июль 2019 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включения 

ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин)

Ознакомить персонал ИТР, оперативный, оперативно-ремонтный персонал 

Филиала с обстоятельствами аварии.

отключения

Суммарный недоотпуск кВт*ч

Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

Суммарное время по каждому объекту за июль 2019 г. мин.

1. ВЛ 6кВ фидера №37 КРН №224 произвести замену ИП-10/630-7,5 УХЛ 2.

2. ТП №96 РУ 6кВ яч.2 произвести ремонт РВ-10/400-И2-У3. 

ТП №144 РУ 6кВ 1с.ш. произвести замену РВО

Направить письмо в ООО «Альтаир» о необходимости организации 

своевременного технического обслуживания и ремонта, эксплуатируемого 

(находящегося на балансе) электрооборудования в установленных НТД объёмах, 

1372
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за июль 

2019 г.

11

Краткое описание причин отключения Противоаварийные мероприятия

1. Произвести замену ИБП на ТП-77, ТП-155, ТП-155А, ТП-166, ТП-36.

2. Выполнить АВР КЛ 6 кВ фидера №35 на участке от ТП №78 до ТП №155А.

3. Выполнить АВР КЛ 6 кВ фидера №25 цепь №1 на участке от РП-2 до КРН 

№142.

4. Выполнить АВР в РУ 6 кВ РП-2.

Количество аварийных отключений за июль 2019 г. 5

22727,32



Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС,ТП,РП ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02.08.2019 10-09 ВВ яч.2.4 РП-3 ф.50 10-25 16

1. При производстве работ по раскопу траншеи ООО «Манас» согласно ордера на 

производство земельных работ специалистами ЭТЛ филиала АО «РСК Ямала» в городе 

Салехард была произведена трассировка КЛ 6 кВ от РП-3 до ТП №8. Отмечены места, где 

необходимо выполнять раскоп траншеи вручную, без использования землеройной 

техники. В дальнейшем из-за ошибочных действий машиниста экскаватора произошло 

повреждение КЛ 6 кВ от РП-3 до ТП №8.

2. В результате повреждения изоляции КЛ 6 кВ от РП-3 до ТП №8 образовалось 

междуфазное дуговое замыкание, приведшее к отключению действием релейной защиты 

«МТЗ» ВВ яч. 2.4 фидера 6 кВ №50 в РУ 6 кВ РП-3.

30,00

0 0 16 30,00

11

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за август 2019 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включения 

ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин) Краткое описание причин отключения Противоаварийные мероприятия

отключения

1. Выполнить аварийно-восстановительный ремонт КЛ 6 кВ фидера №50.

2. Направить письмо ООО «Манас» с требованием произвести возмещение 

затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при выводе в 

ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №50 и восстановлении КЛ-6кВ от РП-3 до ТП 

№8.

Суммарное время по каждому объекту за август 2019 г. мин. Суммарный недоотпуск кВт*ч

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за август 

2019 г.
16

8,88 Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

Количество аварийных отключений за август 2019 г. 1



Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС, ТП, 

РП
ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 01.09.2019 6:45

Действием релейной защиты «максимальная 

токовая защита» (МТЗ) в РУ 6 кВ РП-2 

отключился МВ яч. №1.9 фидера 6 кВ №24 

цепь №2.

8:54 129

В результате сильных порывов бокового ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 6 

кВ фидера №24 цепь №2 в пролётах опор №3-4.  В результате воздействия ветровых 

нагрузок произошло качание проводов ВЛ 6 кВ фидера №24 цепь №2 в пролёте опор №3-

4.  В результате сближения проводов фаз «А» и «С», произошло уменьшение расстояния 

между проводами менее 0,6 м, снижение изоляции и его дуговой пробой.

777,00

2 23.09.2019 8:21

Отключился ВВ яч.4.7 ввод 2 Т-1 КРУН-2 

ПС "Дизельная", защита не определена. Без 

напряжения фидера 6 кВ №7, №12/1

12:24 243 ведётся расследование 1 839,44

3 24.09.2019 11:56

11-56 Действием защиты АЧР отключены 

фидера 6 кВ №5, 6, 7, 14, 18, 49, 53, 54.

12-08 Действием АЧР отключены фидера 6 

кВ №2, 3, 9

12:57 61 ведётся расследование 6 422,94

4 29.09.2019 12:27

Действием релейной защиты «максимальная 

токовая защита» (МТЗ) РП 6 кВ 

Центральная отключился ВВ яч. №4.7 

фидера 6 кВ №6

14:35 128 ведётся расследование 1 490,19

0 561 0 10 529,57

3 117,38

4Количество аварийных отключений за сентябрь 2019 г.

561

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за сентябрь 2019 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включения 

ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин) Краткое описание причин отключения Противоаварийные мероприятия

отключения

1. Произвести перетяжку проводов ВЛ-6 кВ фидера №24 цепь №2 в пролётах 

опор  №3-4.

2. Произвести замену шлейфов на отпаечной опоре №4.1. 

Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

Суммарное время по каждому объекту за сентябрь 2019 г. мин. Суммарный недоотпуск кВт*ч

11

ведётся расследование

ведётся расследование

ведётся расследование

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за 

сентябрь 2019 г., мин.


