
Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС,ТП,РП ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02.07.2020 06-07
Появилась «Земля в сети 6 кВ» КРУН-3 ПС 

«Турбинная» 2 с.ш. 6 кВ
07-19 72

Снижение изоляции в соединительной муфте кабельной линии 6 кВ 2*ААПл 3*150 на 

участке от ТП-38 яч.5 до ТП №136 яч. №1 на одной кабельной нитке
186,31

2 13.07.2020 18-21
Появилась «Земля в сети 6 кВ» КРУН-1, 2 

РП 6 кВ Центральная 
20-52 151

В результате касания крыльев птицы проводов ВЛ 6 кВ фидера №6 фазы С и 

заземленного корпуса ТП на приемной траверсе ТП №88, произошло однофазное короткое 

замыкание на землю с возникновением дуги. 

1 558,86

3 17.07.2020 19-34
Появилась «Земля в сети 6 кВ» КРУН-3 ПС 

«Турбинная» 2 с.ш. 6 кВ
23-12 218

Повреждение оборудования в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой 

принадлежности АО «Ямалавтодор»
155,08

151 218 72

562,59

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за июль 

2020 г.

Противоаварийные мероприятия

1. Выполнить аварийно-восстановительный ремонт ВЛ 6 кВ фидера №36 в зоне 

эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности АО 

«Ямалавтодор».

2. Направить письмо АО «Ямалавтодор» с требованием произвести возмещение 

затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при выводе в 

ремонт ВЛ 6 кВ фидера 6 кВ №36 и восстановлении ВЛ 6кВ от КРН №191 до 

ТП №134.

Произвести АВР с заменой проходного изолятора и разрядника на приемной 

траверсе ТП №88.

441

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за июль 2020 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включения 

ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин)

Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

Выполнить ремонт КЛ 6 кВ от ТП №136 яч.1 до ТП №38 яч.5

отключения

11

Краткое описание причин отключения

Количество аварийных отключений за июль 2020 г. 3

1900,25 Суммарный недоотпуск кВт*ч

Суммарное время по каждому объекту за июль 2020 г. мин.



Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС,ТП,РП ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 05.08.2020 15-46

Произошло аварийное отключение ВВ 

яч.2.8, 2.9 КРУН-1 ПС «Дизельная» ввод 1 

Т-1. Действием защиты АЧР отключены ВВ 

яч. 5.2, 5.3, 5.4, 6.4, 6.5 фидеров 6 кВ №3, 2, 

9, 1, 8 КРУН-3 ПС «Дизельная».

15-52 6

При выполнении ППР на яч. 1.1 КРУН-1 6 кВ ПС «Дизельная» на терминале ТОР 200-

С22 3632 появилась неисправность «Код 56». Ремонтным персоналом службы РЗиА 

произведен сброс неисправности по рекомендациям завода-изготовителя ТОР 200 С22 и 

перезапущен терминал. В момент включения терминала ТОР 200-С22 произошло 

отключение ВВ яч.2.8, 2.9 КРУН-1 6 кВ ПС «Дизельная» ввод 1 Т-1, причина «Внешнее 

отключение». 

362

2 06.08.2020 16-46

Действием защиты ТО отключился ВВ яч. 

№5.3 фидера 6 кВ №2 КРУН-3 ПС 

«Дизельная».

18-48 122

В результате наброса посторонними неустановленными лицами металлизированной 

ленты на ЛР 6 кВ №94 произошло междуфазное короткое замыкание с переходом в 

дуговое замыкание. Вследствие горения дуги произошло разрушение пяти опорных 

фарфоровых изоляторов ЛР №94. По причине возникших в системе перенапряжений 

возник пробой воздушного промежутка между шинами 6 кВ в ячейке разрядников ТП 

№20.   

1 387

3 08.08.2020 15-08

Действием защиты ТО отключился ВВ яч. 

№3.4 фидера 6 кВ №22 КРУН-2 РП 6 кВ 

Центральная

15-54 46
При производстве земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ ковшом экскаватора была 

повреждена КЛ 6 кВ на участке между ТП №100 и ТП №46
428

4 13.08.2020 09-48

Действием защиты ТО с неуспешным АПВ 

отключился ВВ яч. №3.5 фидера 6 кВ №7 

КРУН-2 ПС «Дизельная».

11-27 99

Вероятной причиной аварийного отключения ВВ яч. №3.5 фидера 6 кВ №7 в КРУН-2 ПС 

"Дизельная" действием релейной защиты «токовая отсечка», явилось касание проводов 

фаз В и С ВЛ 6 кВ фидера №7 неустановленной техникой при производстве 

грузоподъемных работ в охранной зоне ВЛ 6 кВ.

476

5 14.08.2020 07-31

Действием защиты «ДЗТ» отключены: ВВ 

яч. №1.5, 1.6 ввод №1 Т-2 КРУН-1 ПС 

«Дизельная»; ВВ яч. №3.8 ввод №2 Т-2 

КРУН-2 ПС «Дизельная»; МВ 35 Т-2 ПС 

«Дизельная». 

08-41 70

1.  В результате касания крыльев птицы элементов ЛР 6 кВ №9 находящихся под 

напряжением, на опоре №1 фидера №12/1, произошло междуфазное короткое замыкание 

с возникновением дуги.

2. В результате короткого замыкания на линейном разъединителе №9 фидера 6 кВ №12/1 

в 07 ч. 31 мин. действием защиты ТО отключился ВВ яч. №3.6 фидера 6 кВ №12/1 КРУН-

2 ПС «Дизельная».

3. В результате короткого замыкания на линейном разъединителе №9 фидера 6 кВ №12/1 

ПС «Дизельная» в 07 ч. 31 мин. действием защиты «ДЗТ» отключились: ВВ яч. №1.5, 1.6 

ввод №1 Т-2 КРУН-1 ПС «Дизельная»; ВВ яч. №3.8 ввод №2 Т-2 КРУН-2 ПС 

«Дизельная»; МВ 35 Т-2 ПС «Дизельная».

628

6 19.08.2020 08-37

Действием защиты ТО с неуспешным АПВ 

отключился ВВ яч. №4.7 фидера 6 кВ №6 

РП 6 кВ Центральная.

11-59 142

08 ч. 33 м. В результате касания крыльев птицы проводов ВЛ 6 кВ фидера №6 фаз В и С 

на приемной траверсе ТП №88, произошло междуфазное короткое замыкание на землю с 

возникновением дуги. 

08 ч. 37 м. В следствии возникших перенапряжений в сети 6 кВ, вызванных 

коммутационными процессами и емкостной нессимметрией, произошел импульсный 

пробой воздушного промежутка с переходом в устойчивое короткое замыкание между 

фазами В и С на проходных изоляторах приемной траверсы ТП №85 фидера 6 кВ №6 с 

разрушением фарфоровой изоляции проходных изоляторов фаз В и С. В результате 

короткого замыкания произошло отключение ВВ яч. №4.7 в КРУН-2 РП «Центральная» 

действием релейной защиты “токовая отсечка”.

1 604

7 19.08.2020 08-42

Действием защиты ТО отключился ВВ яч. 

№2.2 КЛ 6 кВ РП Центральная – РП2-2 РП 

6 кВ Центральная.

08-49 7

1. При проведении землеройных работ неустановленной землеройной техникой в 

охранной зоне КЛ 6 кВ, повреждена изоляция жил фазы «В» и «С» КЛ 6 кВ РП 

Центральная – РП2-2. 

2. В результате повреждения изоляции КЛ 6 кВ РП Центральная – РП2-2 образовалось 

междуфазное дуговое замыкание, приведшее к отключению действием релейной защиты 

«ТО» ВВ яч. 2.2 РП 6 кВ Центральная.

310

8 19.08.2020 09-19

Действием релейной защиты «токовая 

отсечка» с неуспешным АПВ отключен ВВ 

яч. №3.5 фидера 6 кВ №7 ПС «Дизельная».

12-13 174

При проведении погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 6 кВ фидера 6 кВ 

№7 неустановленной грузоподъемной техникой, произошел обрыв провода фазы «С» ВЛ 

6 кВ фидера 6 кВ №7 в пролете между опорами 1.51а и 1.47.4. При обрыве произошло 

схлестывание проводов фаз «В» и «С». В результате возникновения междуфазного 

короткого замыкания, произошло отключение ВВ яч. №№3.5 фидера 6 кВ №7 ПС 

«Дизельная» действием релейной защиты «токовая отсечка». 

1 114

9 25.08.2020 07-54

После сообщения о задымлении ТП 

телеуправлением отключен ВВ яч.6.4 ПС 

"Дизельаня" фидера 6 кВ №1

18-10 616
В результате неравномерного распределения нагрузки в ВРУ потребителя фидера 0,4 кВ 

№6 произошло расплавление и возгорание изоляции СИП-2 4*95 в РУ 0,4 кВ ТП №117.
1 026

10 28.08.2020 10-06
Действием релейной защиты "токовая 

отсечка" отключен ВВ яч.3 ТП №192
10-54 48

Вероятной причиной аварийного отключения ВВ яч. №3 ТП №192 действием релейной 

защиты «токовая отсечка», явилось касание проводов фаз В и С ВЛ 6 кВ фидера №14 

неустановленной техникой при производстве грузоподъемных работ в охранной зоне ВЛ 

6 кВ.

1 039

764 513 53 8 374

11

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за август 2020 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включения 

ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин) Краткое описание причин отключения Противоаварийные мероприятия

отключения

1. Произвести верховой осмотр ВЛ 6 кВ фидера №14. По результатам 

осмотра, при необходимости, наметить мероприятия.

2. Произвести оповещение через СМИ о запрете работы подъемными 

сооружениями в охранной зоне ЛЭП без оформления наряда-допуска.

Суммарное время по каждому объекту за август 2020 г. мин. Суммарный недоотпуск кВт*ч

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за август 

2020 г.
1330

2 479 Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

Количество аварийных отключений за август 2020 г. 10

1. Выполнить аварийно-восстановительный ремонт КЛ 6 кВ РП Центральная 

– РП2-2.

2. Дать объявление в средствах массовой информации о необходимости 

оформления ордера на производство земляных работ в охранных зонах КЛ и 

оформления наряда-допуска при выполнении работ с применением 

грузоподъемных механизмов в охранных зонах ВЛ на территории МО г. 

Дать объявление в средствах массовой информации о необходимости 

оформления ордера на производство земляных работ в охранных зонах КЛ и 

оформления наряда-допуска при выполнении работ с применением 

грузоподъемных механизмов в охранных зонах ВЛ на территории МО г. 

Салехард

1. Произвести АВР ТП №117

2. Направить потребителю фидера 0,4 кВ №6 ТП №117 письмо с 

требованием произвести перераспределение нагрузки с целью улучшения 

качества электрической энергии.

3. Разработать техническое решение и план мероприятий по 

предотвращению подобных аварий.

1. Выполнить замену терминала релейной защиты и автоматики ТОР 200-С 

на яч. №1.1 1 с.ш. 6 кВ КРУН-1 ПС «Дизельная». 

2. Выполнить комплексную проверку оборудования яч. №1.1 1 с.ш. 6 кВ 

КРУН-1 ПС «Дизельная».

3. Направить запрос на завод-изготовитель терминала ТОР 200 С22 с 

требованиями предоставления данных о причинах возникновении ошибки 

«Код 56» и изменения положений выходных реле с 1 в 0 в момент 

включения устройства РЗ, на терминале ТОР 200 С22, 

4. Провести внеплановый инструктаж по организации работ в устройствах 

РЗиА ИРТ, ремонтному персоналу службы РЗ и А.

1. Произвести демонтаж ЛР 6 кВ №94.

2. Произвести ремонт ячейки разрядников РУ 6 кВ ТП №20

1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ от ТП №100 яч.5 до ТП №46 яч.1.

2. Направить письмо ООО «Элемент+» с требованием произвести 

возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» при 

организации аварийно-восстановительных работ.

Произвести верховой осмотр ВЛ 6 кВ фидера №7. По результатам осмотра, 

при необходимости, наметить мероприятия.

1. Выполнить АВР ЛР 6 кВ №9

2. Выполнить проверку и настройку дифференциальной защиты 

трансформатора Т-2 35/6/6 кВ ПС «Дизельная».

1. Произвести замену проходных изоляторов на вводном устройстве ТП №85



Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС, ТП, 

РП
ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 08.09.2020 18-13
Появилась «Земля в сети 6 кВ» РП 6 кВ 

Центральная 2, 4 с.ш. 6 кВ. 
19-05 52

При производстве земляных работ по установке дорожных знаков в охранной зоне КЛ 6 

кВ фидера 6 кВ №5 АО «Салехарддорстрой» произошло повреждение изоляции КЛ 6 кВ 

фидера 6 кВ №5

119,00

2 14.09.2020 21-55

После сообщения о задымлении ТП №50, 

телеуправлением отключен ВВ яч.6.5. ПС 

"Дизельная" фидера №8

15.09.2020

00-31
156 ведётся расследование 321,00

156 0 52 440,00

отключения

1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №5 от РП «Центральная» яч.4.4 

до ТП №157 яч.5.

2. Выполнить проверку телеуправления на ТП №157.

3. Направить письмо АО «Салехарддорстрой» с требованием произвести 

возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард 

при выводе в ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №5 и восстановлении КЛ 6кВ от 

РП «Центральная» яч.4.4 до ТП №157 яч.5.

4. Дать объявление в средствах массовой информации о необходимости 

оформления ордера на производство земляных работ в охранных зонах КЛ и 

оформления наряда-допуска при выполнении работ с применением 

грузоподъемных механизмов в охранных зонах ВЛ на территории МО г. 

Салехард.

Суммарное время по каждому объекту за сентябрь 2020 г. мин. Суммарный недоотпуск кВт*ч

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за сентябрь 2020 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включения 

ПС, ТП, РП, 

КЛ, ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин)

ведётся расследование

2Количество аварийных отключений за сентябрь 2020 г.

208
Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за сентябрь 

2020 г., мин. Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

Краткое описание причин отключения Противоаварийные мероприятия

11

130,27


