
Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС, ТП, 

РП
ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10.10.2020 10:50:17

При производстве оперативных 

переключений Зафиксирована пропажа 

напряжения на 1 с.ш. 35 кВ, обесточен Т-1, 

без напряжения потребители фидеров 6 кВ 

№2, №3, №9, №12/2, №41.

10:50:27 0,17

При отправлении сигнала НС ОДС на отключение СМВ 35 кВ ПС «Дизельная» 

телеуправлением произошло отключение СМВ 35 кВ, коммутирующие контакты

для внешних вспомогательных цепей, к которым подключен телесигнал «Положение 

СМВ 35 кВ» находящиеся в приводе ПЭМУ СМВ 35 кВ при отключении не 

переключились, поэтому положение СМВ 35 кВ ПС «Дизельная» в программном 

комплексе «Омь-2000» не изменилось. При проведении комплексной проверки СМВ 35 

кВ ПС «Дизельная» был выявлен износ кулачка указателя положения механизма, 

переключающего коммутирующие контакты для внешних вспомогательных цепей. 

14,00

0,17 0 0 14,00

Количество аварийных отключений за октябрь 2020 г.

Суммарное время по каждому объекту за октябрь 2020 г. мин.

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за октябрь 2020 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включения 

ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин) Противоаварийные мероприятия

отключения

Суммарный недоотпуск кВт*ч

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за октябрь 

2020 г.

Краткое описание причин отключения

1

0,17

1. Произвести комплексную проверку, устранить износ кулачка указателя 

положения механизма с помощью настройки регулировочного винта в 

приводе СМВ 35 кВ ПС «Дизельная».

2. Выполнить проверку местного, дистанционного управления СМВ 35 кВ 

ПС «Дизельная».

3. Внедрить визуально-звуковую сигнализацию при изменении положения 

коммутационного аппарата в ПК ОМЬ-2000.

4. Произвести настройку и редактирования мнемосхемы ОМЬ-2000 ПС 

Дизельная ОПУ 35 кВ.

11

4,14 Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)



Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС, ТП, 

РП
ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 07.11.2020 07-56

На рабочее место НС ОДС по сигналам 

телеметрии пришел сигнал ТП-12 РУ 6 кВ 1 

с.ш. нет напряжения.

11-06 190

В результате механического воздействия борта мусоровоза на опору ВЛ 6 кВ №3 фидера 

6 кВ №35 в районе дома ул. Красный Октябрь 12, произошло повреждение 

металлической защиты КЛ 6 кВ, а также смещение замка привода ЛР №13 и воздействие 

на рычаг переключения ЛР №13. В результате отключения ножей ЛР №13 под нагрузкой 

произошло горение дуги, ошибочно принятое очевидцами за искрение на ВЛ 0,4 кВ 

отпайка к дому ул. Красный Октябрь, 12.

308,27

0 190 0 308,27

11

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за ноябрь 2020 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включения 

ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин) Краткое описание причин отключения Противоаварийные мероприятия

отключения

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за ноябрь 

2020 г. Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)

Количество аварийных отключений за ноябрь 2020 г.

190

1. Произвести очистку от нагара ножей ЛР №13

2. Направить запрос в ОМВД о предоставлении сведений о нарушителе.

3. Направить письмо организации-нарушителю с требованием произвести 

возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард 

при организации аварийно-восстановительных работ.

91,27

Суммарный недоотпуск кВт*чСуммарное время по каждому объекту за ноябрь 2020 г. мин.

1



Дата Время
Недоотпуск 

эл. эн.

ПС, ТП, 

РП
ВЛ КЛ (кВт·час)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 03.12.2020 08-31

Действием защиты «токовая отсечка» 

отключен ВВ яч. №4.4 РП 6 кВ 

Центральная, без напряжения потребители 

фидеров 6 кВ №5, №22.

09-53 82

1. При проведении землеройных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ землеройной техникой, 

принадлежащей АО «Ямалтрансстрой», повреждена изоляция жил фаз «А», «В» и «С» КЛ 

6 кВ фидера №5 от РП 6 кВ Центральная к ТП №240.

2. В результате повреждения изоляции КЛ 6 кВ от РП Центральная к ТП №240 

образовалось междуфазное дуговое замыкание, приведшее к отключению действием 

релейной защиты «токовая отсечка» ВВ яч. 4.4 РП 6 кВ Центральная.

1 919,42

2 07.12.2020 00-39

Действием защиты «токовая отсечка» 

отключен ВВ яч. №2 ТП №41, без 

напряжения потребители части фидера 6 кВ 

№25/2

00-58 19

Вероятной причиной отключения ВВ яч.2 РУ 6 кВ ТП №41 действием защиты 

«максимальная токовая защита» явился самоустранившийся наброс постороннего 

предмета порывами ветра на оголённые провода фаз «А и «С» КВЛ 6 кВ фидера №25/2. 

71,27

0 19 82 1 990,69

Количество аварийных отключений за декабрь 2020 г.

Краткое описание причин отключения

11

1. Выполнить аварийно-восстановительный ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ 

№5.

2. Выполнить проверку интерфейсной линии RS-485 яч. №2.1 СВВ ТП-358

3. Выполнить посигнальную проверку аналоговых и дискретных сигналов 

яч. №2.1 СВВ ТП-358

4. Произвести замену ИБП ТП-84.

5. Направить письмо АО «Ямалтрансстрой» с требованием произвести 

возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард 

при организации аварийно-восстановительных работ.

Экономический ущерб за недоотпуск, руб (без НДС)
101

Общее суммарное время затраченное на ликвидацию аварийных отключений за декабрь 

2020 г., мин.

2

1. Выполнить осмотр КВЛ фидера 6 кВ №25/2

2. Включить в «План мероприятий по развитию, реконструкции, 

модернизации объектов электросетевого хозяйства, выполняемых филиалом 

АО "РСК Ямала" в г. Салехард на 2021 год» выполнение модернизации 

системы АСДУ на ТП №41.

Суммарное время по каждому объекту за декабрь 2020 г. мин.

Противоаварийные мероприятия

589,36

Суммарный недоотпуск кВт*ч

Отчет по аварийным отключениям в сетях 6/35 кВ филиала "РСК Ямала" в г. Салехард за декабрь 2020 г.

№ 

п/п

Отключившееся оборудование, 

отработавшая защита

Время 

включения 

ПС, ТП, 

РП, КЛ, 

ВЛ

Время, затраченное на 

ликвидацию аварийной 

ситуации (мин)

отключения


