
№ п/п Наименование объекта Наименование работ

Высший класс 
напряжения 
отключенного 
оборудования 

сетевой 
организации. кВ

(0,38; 6(6,3); 
10(10.5); 35)

Ввод в ремонт Вывод из ремонта

1 КЛ-10кВ №4 от ТП11-1 до ТП 11-3 яч№ 2 Пересоединение КЛ с яч№4 в яч№3 ТП11-1 10(10,5) 03.11.23 9:22 03.11.23 16:06

2 ВЛИ-0.4кВ №9 от ТП8-5 Подключение ШУ на оп№7 0,38 03.11.23 9:59 03.11.23 11:18

3 КЛ-0,4кВ №19, №20, №21 от ТП 1-1 для замены АВ№21 0,38 08.11.23 9:26 08.11.23 16:02

4 ВЛИ-0,4кВ №6 от ТП 3-10 для подключения ШУ на оп. №7 0,38 08.11.23 14:41 08.11.23 15:30

5 ВЛ-10кВ №8 от ТП 8-1 Для капитального ремонта. 10(10,5) 10.11.23 8:33 10.11.23 11:00

6 ТП 8-10 РУ-0,4кВ Замена АВ №1 0,38 10.11.23 8:33 10.11.23 16:19

7 ВЛИ-0,4кВ №15 от ТП 3-10 для подключения ШУ на оп. №1/5 0,38 13.11.23 9:07 13.11.23 9:53

8 ТП 6-12, 1СШ-0.4кВ Для присоединения КЛ-0.4кВ к Рб.№11. 0,38 14.11.23 9:23 14.11.23 9:51

9 КЛ-0,4кВ № 19 и № 20 от ТП 1-1
Для монтажа АВ№21 и подключения  КЛ-

0.4кВ 
0,38 14.11.23 11:09 14.11.23 17:14

10 ТП 3-6, 1СШ-0.4кВ, руб.№31 Для присоединения КЛ-0.4кВ к Рб№31. 0,38 15.11.23 16:19 15.11.23 16:32

11 КЛ-10кВ №Х-35 Для трассировки. 10(10,5) 16.11.23 9:25 16.11.23 17:07

12 ТП 6-6, 1СШ-0.4кВ Для подключения КЛ к АВ№1,3,5. 0,38 16.11.23 10:12 16.11.23 16:17

13 ТП 6-6, 2СШ-0.4кВ Для подключения КЛ к АВ№10,12,14. 0,38 17.11.23 9:12 17.11.23 15:56

14 ТП 1-1,1CШ-0.4кВ Для регулировки ШР на АВ №20,АВ№21. 0,38 17.11.23 10:10 17.11.23 10:50

15 ТП 1-5 для замены АВ№1,2,3 0,38 21.11.23 9:25 21.11.23 15:25

16 ТП 6-5,1СШ-0.4кВ  Для присоединения КЛ-0.4кВ №5, №13. 0,38 22.11.23 9:03 22.11.23 11:06

17 КЛ-0,4кВ №14 от ТП 6-5 Для безопасности работ . 0,38 22.11.23 9:09 22.11.23 11:08

18 ТП 5-2,2СШ-0.4кВ, Рб№24 
Для безопасного выполнения работ с КЛ-

0.4кВ .
0,38 22.11.23 9:53 22.11.23 15:00

19 ТП 1-5, РУ-0.4кВ Для подключения КЛ-0.4кВ  на АВ№1,2,3. 0,38 22.11.23 10:35 22.11.23 14:32

16 ТП 1-1,2CШ-0.4кВ Для замены руб.№6 и подсоединение КЛ. 0,38 23.11.23 9:38 23.11.23 13:02

17 ПС 35 Константиновская ЗРУ-10 №2 яч.№12 Регулировка ЛР-10 10(10,05) 27.11.23 9:33 27.11.23 17:05

18 КЛ-10кВ №6 от ТП 8-1 до ТП 8-2 яч№1 Для трассировки кабеля 10(10,5) 28.11.23 9:46 28.11.23 12:06

19 ТП 5-1, РУ-0.4кВ Рб№31
Для безопасного выполнения работ с КЛ-

0.4кВ ( вновь проложенной) в направлении 
0,38 28.11.23 9:37 28.11.23 15:45

20 ПС 35 Константиновская ЗРУ-10 №2 яч.№14 Для регулировки ЛР. 10(10,5) 29.11.23 9:22 29.11.23 11:11

21 ТП 20 РУ-0,4кВ Для устранения нагрева  на АВ №2 0,38 30.11.23 9:21 30.11.23 11:07

22 ТП 11-2 2сш-10кВ
Для подключения контрольного кабеля в 

яч.№8
10(10,5) 30.11.23 10:30 30.11.23 11:30

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за НОЯБРЬ 2023г.


